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Les renseignements contenus dans le présent document, 
ainsi que tout autre conseil, sont donnés de bonne foi sur 
la base des connaissances et de l’expérience actuelles de  
MAPEI, et sont adéquats lorsque les produits sont 
adéquatement entreposés, manipulés et appliqués dans  
des conditions normales, conformément aux 
recommandations de MAPEI. Les renseignements ne  
concernent que les applications et les produits 
expressément mentionnés dans le présent document, 
et sont basés sur des tests en laboratoire qui ne 
remplacent pas les tests pratiques et peuvent ne pas 
refléter pleinement les performances réelles sur le 
chantier où les conditions d’application et de service 
seront différentes. En cas de modification des paramètres 
d’application, tels que les différences de supports, de 
température, d’humidité ambiante, etc., ou en cas de 
conditions de service différentes, consulter le Service 
d’assistance technique local de MAPEI avant d’utiliser les 
produits. Les renseignements contenus dans le présent 
document ne dispensent pas l’utilisateur des produits de 
tester ces derniers pour l’application et l’objectif prévus. 
L’entrepreneur spécialisé est tenu de suivre strictement 
les recommandations d’application contenues dans la 
documentation offerte.

Les utilisateurs doivent toujours se référer à la fiche 
technique locale la plus récente pour le produit concerné, 
qui peut être obtenue sur le site Web (www.mapei.ca) ou 
auprès du représentant local de MAPEI.
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Section 1 : Description du système

1.1  Renseignements généraux
La gamme de produits Mapefloor MC CPU est un ensemble de produits à base de ciment/polyuréthane conçus pour 
procurer la solution optimale pour les sols les plus exigeants et les environnements les plus rigoureux. Il s’agit de 
produits multicomposants constitués de deux produits liquides, un polyol et un isocyanate, et d’un composant en 
poudre avec divers grades d’agrégats et de ciment permettant de fournir les différentes caractéristiques des produits. 
Un pigment en poudre est ajouté pour les différentes chapes de mortier de surface, ou une pâte liquide est ajoutée 
pour le mortier de finition ou le scellant de finition.

Les différents composants de la gamme de produits Mapefloor CPU sont énumérés ci-dessous :

Mapefloor CPU/HD [NA] est une chape à base de ciment/polyuréthane pour usage intense et à résistance élevée 
conçue pour offrir une excellente résistance aux contraintes thermiques, à l’abrasion, à l’impact et aux attaques 
chimiques, pour les revêtements de sols industriels en couches de 6 à 9 mm (1/4" à 3/8") d’épaisseur.

Mapefloor CPU/HD convient aux supports de béton ou de ciment, même si ceux-ci sont légèrement humides. 

Mapefloor CPU/HD est caractérisé par une surface texturée lui conférant un bon profil antidérapant; il est imperméable, 
antipoussière et résistant à l’usure. 

Mapefloor CPU/RT [NA] est une chape à base de ciment/polyuréthane pour usage intense et à résistance élevée, très 
facile à appliquer, conçue pour offrir une excellente résistance aux contraintes thermiques, à l’abrasion, à l’impact et 
aux attaques chimiques, pour les revêtements de sols industriels en couches de 6 à 9 mm (1/4" à 3/8") d’épaisseur.

Mapefloor CPU/RT convient aux supports de béton ou de ciment, même si ceux-ci sont légèrement humides. 

Mapefloor CPU/RT est caractérisé par une surface texturée lui conférant un bon profil antidérapant; il est imperméable, 
antipoussière et résistant à l’usure. 

Mapefloor CPU/MF [NA] est une chape autolissante à base de ciment/polyuréthane pour usage modéré à intense, 
conçue pour procurer une excellente résistance aux contraintes thermiques, à l’abrasion, à l’impact et aux attaques 
chimiques, pour les revêtements de sols industriels en couches de 3 à 6 mm (1/8" à 1/4") d’épaisseur.

Mapefloor CPU/MF convient aux supports de béton ou de ciment, même si ceux-ci sont légèrement humides. 

Mapefloor CPU/MF est caractérisé par une surface plane lui conférant une bonne résistance au glissement; il est 
imperméable, antipoussière et résistant à l’usure. 

Mapefloor CPU/SBF est une chape autolissante à base de ciment/polyuréthane et à fluidité améliorée pour usage 
modéré à intense, spécialement formulée pour les revêtements de sols industriels en tant que chape avec épandage 
en couches de 4,5 à 6 mm (3/16" à 1/4") d’épaisseur, et conçue pour procurer une excellente résistance aux contraintes 
thermiques, à l’abrasion, à l’impact et aux attaques chimiques.

Mapefloor CPU/SBF convient aux supports de béton ou de ciment, même si ceux-ci sont légèrement humides. 

Le système Mapefloor CPU/SBF est caractérisé par une surface texturée lui conférant une bonne résistance au 
glissement; il est imperméable, antipoussière et résistant à l’usure. 

Mapefloor CPU/COVE [NA] est une chape à base de ciment/polyuréthane pour usage intense conçue pour créer des 
plinthes à gorge et effectuer des finitions. Il est employé pour créer des cordons ainsi que des plinthes à gorge entre 
les murs, les sols ou autres éléments dans les revêtements de sol industriels conjointement avec d’autres produits de 
la gamme de produits Mapefloor CPU.

Mapefloor CPU/COVE convient aux supports de béton ou de ciment, lesquels doivent être secs.

Mapefloor CPU/COVE est caractérisé par sa résistance élevée aux produits chimiques. Il est facilement applicable à la 
truelle et peut être fini en une surface lisse, mais légèrement poreuse. Pour le rendre non absorbant et facile à nettoyer, 
il suffit de l’enduire de Mapefloor CPU/TC.

Mapefloor CPU/TC [NA] est un enduit à base de ciment/polyuréthane formulé pour enduire les murs et les sols, et employé 
comme couche de finition sur les systèmes à base de ciment/polyuréthane pour les revêtements de sol industriels. Il est 
utilisé comme revêtement de protection autonome, comme couche d’amélioration ou d’entretien des surfaces pour les 
chapes lisses ou comme scellant ou liant d’agrégats pour les systèmes avec épandage dans les environnements humides.

Mapefloor CPU/TC convient aux supports de béton ou de ciment, même si ceux-ci sont légèrement humides, ou aux 
mortiers de la gamme de produits Mapefloor CPU.
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Mapefloor CPU/TC est caractérisé par sa fluidité élevée, son bon pouvoir masquant et sa résistance élevée aux produits 
chimiques tels que les acides, les solutions basiques, l’huile, la graisse, les solutions salines, les hydrocarbures, etc. 

1.2  Usages / visées
Mapefloor CPU/HD est la solution idéale pour les sols soumis à des charges élevées ou à la circulation de chariots 
élévateurs, à des contraintes chimiques ou mécaniques élevées, à des impacts, à des chocs thermiques, au nettoyage 
à la vapeur, où la surface pourrait être mouillée, de sorte qu’une résistance au glissement est nécessaire. Par exemple, 
il peut être utilisé dans les laiteries, l’industrie des aliments et des boissons, les usines pharmaceutiques ou chimiques, 
les chambres de produits congelés, les abattoirs, etc.

Mapefloor CPU/RT est la solution idéale pour les sols soumis à des charges élevées ou à la circulation de chariots 
élévateurs, à des contraintes chimiques ou mécaniques élevées, à des impacts, à des chocs thermiques, au nettoyage 
à la vapeur, où la surface pourrait être mouillée, de sorte qu’une résistance au glissement est nécessaire. Par exemple, 
il peut être utilisé dans les laiteries, l’industrie des aliments et des boissons, les usines pharmaceutiques ou chimiques, 
les chambres froides, les abattoirs, etc.

Mapefloor CPU/MF est la solution idéale pour les sols soumis à des charges moyennes à élevées ou à la circulation 
de chariots élévateurs, à des contraintes chimiques ou mécaniques élevées et à des impacts dans des aires de 
transformation humides ou sèches jusqu’à 70 °C (158 °F). Par exemple, il peut être utilisé dans l’industrie des aliments 
et des boissons, les usines pharmaceutiques ou chimiques, les dépôts frigorifiques allant jusqu’à -10 °C (+14 °F), etc.

Mapefloor CPU/SBF est la solution idéale pour les sols soumis à une circulation modérée à intense, à des contraintes 
chimiques ou mécaniques élevées, à des impacts, à des chocs thermiques jusqu’à 80 °C (176 °F), où la surface pourrait 
être mouillée, de sorte qu’une surface texturée et résistante au glissement est nécessaire. Par exemple, il peut être 
utilisé dans les vineries, les brasseries, les laiteries, l’industrie des aliments et des boissons, les usines pharmaceutiques 
ou chimiques, les dépôts frigorifiques allant jusqu’à -20 °C (-4 °F), les abattoirs, etc.

Mapefloor CPU/COVE est la solution idéale pour la création de finition et de plinthes à gorge, la réparation de joints, la 
fixation des drains et des puisards sur les sols soumis à des charges élevées ou à la circulation de chariots élévateurs, à des 
contraintes chimiques ou mécaniques élevées et à des impacts dans des aires de transformation humides ou sèches. Par 
exemple, il peut être utilisé dans l’industrie des aliments et des boissons, les usines pharmaceutiques ou chimiques, etc.

Mapefloor CPU/TC est la solution idéale pour les sols soumis à des charges moyennes à élevées ou à la circulation 
de chariots élévateurs, à des contraintes chimiques ou mécaniques élevées et à des impacts dans des aires de 
transformation humides ou sèches, lorsque Mapefloor CPU/TC est appliqué en tant que couche de finition pour les 
chapes Mapefloor CPU. Il résistera aux chocs thermiques et aux mêmes températures de service que la chape s’il est 
appliqué dans les 12 heures suivant le durcissement de la couche de base. En tant qu’enduit autonome, il convient aux 
charges légères à moyennes et aux contraintes chimiques et mécaniques modérées. Par exemple, il peut être utilisé 
dans l’industrie des aliments et des boissons, les usines pharmaceutiques ou chimiques, etc.

Tous les produits Mapefloor CPU sont habituellement employés pour les sols intérieurs. Lorsqu’ils sont appliqués sur des 
surfaces extérieures, comme toutes les formules cimentaires à base d’uréthane, ils changent de couleur lorsqu’exposés 
aux rayons UV, mais conservent presque toutes leurs propriétés. L’écart de couleur doit être accepté par l’utilisateur final.

1.3  Produits
Chape à usage intense : 
• �Mapefloor CPU/HD – résine polyuréthane et mortier cimentaire multicomposant (+ pigment Mapecolor MC CPU [NA]), 

en dispersion dans l’eau. 

•	�Mapefloor CPU/RT – résine polyuréthane et mortier cimentaire multicomposant (+ pigment Mapecolor CPU) en 
dispersion dans l’eau. 

Chape autolissante à usage modéré à élevé : 
•	�Mapefloor CPU/MF – résine polyuréthane et mortier cimentaire multicomposant (+ pigment Mapecolor CPU) en 

dispersion dans l’eau. 

Système avec épandage à usage modéré à élevé : 
•	�Mapefloor CPU/SBF ou Mapefloor CPU/MF – résine polyuréthane et mortier cimentaire multicomposant (+ pigment 

Mapecolor CPU) en dispersion dans l’eau. 
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Écart de couleur typique  
dû à une attaque d’acide  
sulfurique concentré

•	Agrégat d’épandage de QUARTZ d’une granulométrie de 24 mesh ou de 32 mesh.

•	�Mapefloor CPU/TC – résine polyuréthane et enduit cimentaire multicomposant (+ pigment Mapecolor Paste [NA]) en 
dispersion dans l’eau.

Mortier pour plinthes à gorge et de finition : 
•	�Mapefloor CPU/COVE – résine polyuréthane et mortier cimentaire multicomposant (+ pigment Mapecolor Paste) en 

dispersion dans l’eau. 

Scellant et couche de finition : 
•	�Mapefloor CPU/TC – résine polyuréthane et enduit cimentaire multicomposant (+ pigment Mapecolor Paste) en 

dispersion dans l’eau.

Couleurs standards de Mapecolor CPU :  gris – rouge – vert – ocre – beige – bleu

Il peut y avoir une certaine décoloration ou variation de couleur si Mapefloor CPU entre en contact avec des produits 
chimiques. La décoloration ne signifie pas nécessairement que les propriétés mécaniques sont affectées. L’utilisateur 
final doit accepter la variation de couleur.

Cependant, un changement de couleur ne signifie pas nécessairement qu’il a été endommagé ou ramolli par les 
produits chimiques. Le changement de couleur est une caractéristique intrinsèque de la technologie de sols.
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Section 2 : Analyse préliminaire des sols

Tous les enjeux généraux suivants sont valables pour tout type de système de 
revêtement de sol.

2.1  Évaluation du support
Avant toute chose, le support doit être soigneusement examiné et vérifié. Des inspections visuelles et instrumentales 
doivent être effectuées pour vérifier la qualité et l’état du béton et des surfaces. L’examen visuel doit vérifier l’état de la 
surface afin de détecter la présence de fissures, les défaillances du béton, la rugosité, les zones réalisées à différentes 
périodes ou avec différents matériaux, les joints statiques ou dynamiques, les niveaux généraux, les pentes, la présence 
d’huiles ou de contaminants, la présence d’anciens enduits, la porosité, etc. 

 

Lors de l’examen d’une surface carrelée, il est important de vérifier si les carreaux sont bien adhérés au support. Pour ce 
faire, il est possible de faire rouler une petite boule d’acier sur la surface des carreaux. Le son que produit la boule lorsqu’elle 
roule sur des carreaux mal adhérés est totalement différent du son qu’elle produit sur un support monolithique.

L’inspection instrumentale doit vérifier les résistances et l’état du béton. Voici les descriptions des tests les plus importants 
à réaliser.

2.2 	 Supports de béton ou à base de ciment
Les revêtements du système Mapefloor CPU peuvent être appliqués sur des supports de béton ou à base de ciment dans 
notre gamme de produits Mapecem®.

		  2.2.1	 Marteau de test pour le béton
				�    Le marteau de test pour le béton donne un aperçu de la résistance à la compression du béton. En général, 

il fonctionne bien sur du béton jeune, mais est également capable de donner une idée de la résistance du 
béton pour les supports anciens. Ce test n’est pas destructif, et il est très facile et rapide à réaliser.

Vérifier la présence de fissures, les zones endommagées, la pente et la planéité, les 
dalles de béton réalisées à des moments différents, etc.

La résistance à la compression minimale 
requise est de 25 MPa (> 3 600 lb/po²).
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		  2.2.2	 Essai d’arrachement
				�    L’essai d’arrachement mesure la force de cohésion du béton. Il doit être effectué lorsque le marteau de test 

pour le béton donne des valeurs de résistance faibles, proches de la valeur minimale requise, ou lorsqu’on 
doute que la résistance du béton soit suffisante.

		

		  2.2.3	 Humidité du béton et remontées d’humidité
				�    En raison de sa composition chimique, la gamme Mapefloor CPU résiste à la présence d’humidité et aux 

remontées d’humidité dans le support. La surface peut être humide, mais il ne doit pas y avoir d’eau libre, de 
flaques, etc.

				�    Dans tous les cas, il est important d’éviter la condensation sur la surface de la résine pendant le temps de prise 
afin de prévenir la décoloration ou tout défaut esthétique similaire.

				�    La teneur en humidité du support (% en poids) pourrait être vérifiée à l’aide d’un humidimètre électronique non 
destructif.

				�    Des tests destructifs pourraient être effectués, mais il est important de noter qu’un test au carbure de calcium 
pourrait mesurer une teneur en humidité différente de celle d’un humidimètre électronique en raison du type 
de réaction chimique impliqué dans ce test.

Test d’humidité avec sondes Trousse de test au chlorure de calcium

Humidimètre analogique

La résistance à la compression minimale requise est  
de 1,5 MPa (> 217 lb/po²).



7

Section 2 : Analyse préliminaire des sols

	2.2.4	 Remontées d’humidité
			�   Les remontées d’humidité ne peuvent être vérifiées à l’aide d’un humidimètre. Elles doivent être vérifiées  

à l’aide du test de la feuille de polyéthylène selon la norme ASTM D4263. Ce test consiste à placer une  
feuille de polyéthylène d’au moins un mètre carré (10,8 pi²) sur la surface du sol, en scellant ses bords avec 
du ruban adhésif.

			�   Après 24 heures, vérifier s’il y a présence de condensation sur la face inférieure de la feuille ou si la  
surface du béton est foncée. Dans les deux cas, le béton contient probablement trop d’eau ou présente  
des remontées d’humidité.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
			�   Ce test ne fonctionne pas de façon adéquate dans des conditions froides, car le béton pourrait conserver 

son humidité. Dans ce cas, il pourrait être possible et utile de chauffer la zone de test en utilisant des lampes 
infrarouges ou la lumière directe du soleil, mais ces conditions ne pourraient pas être les mêmes que celles 
auxquelles l’enduit sera exposé une fois appliqué. C’est pourquoi les résultats de ces tests peuvent être 
trompeurs.

			�   Mapefloor CPU peut être appliqué sur des supports humides préparés mécaniquement sans aucune 
présence d’eau liquide, dits saturés superficiellement secs (SSS).

	2.2.5	 Rugosité et porosité
			�   La rugosité de la surface influe sur la consommation de matériaux. Une surface rugueuse garantit également 

une bonne force d’adhérence, mais lorsque la rugosité est excessive, elle rend difficile l’obtention d’une couche 
de base totalement exempte de pores. De plus, la porosité du béton peut nuire au remplissage complet des 
pores de surface par la couche de base. 

			�   La rugosité peut être augmentée par un traitement mécanique de la surface, en particulier par la scarification.

			   En règle générale, la rugosité ne doit pas dépasser 1/3 de l’épaisseur de l’enduit.

			�   Une méthode permettant de déterminer la rugosité du support consiste à comparer avec les plaques de 
référence de l’International Concrete Repair Institute (ICRI) dans la directive technique n° 310.2R, « Selecting 
and Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, Coatings, Polymer Overlays, and Concrete Repair », 
qui définit 10 degrés différents de profils de surface de béton, ou CSP, selon la méthode utilisée et l’épaisseur 
de l’enduit à appliquer.

			�   La porosité du support aura un impact sur la consommation de la couche d’apprêt appliquée et sur la façon 
dont l’ensemble du système adhère au support. 

			�   Plus le support est poreux, plus la consommation de matériaux sera élevée et plus l’adhérence sera bonne, à 
condition d’appliquer suffisamment de matériaux pour assurer une structure d’accumulation adéquate. Par 
conséquent, cela influera sur le type de préparation du support à effectuer.

CSP 1
Décapage à 
l’acide

CSP 2
Meulage

CSP 3
Grenaillage  
léger

CSP 4
Grenaillage  
moyen

CSP 5
Grenaillage  
moyen-intense

CSP 6
Grenaillage  
intense

CSP 7
Grenaillage  
intense

CSP 8
Grenaillage 
extrême

CSP 9
Grenaillage 
extrême
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	2.2.6	 Pollution de la surface
			�   Les contaminants sont très dangereux pour une adhérence adéquate de n’importe quel système d’enduits au 

support et pour l’absence d’yeux de poisson ou de défauts esthétiques équivalents. Les contaminants peuvent 
être des huiles ou des graisses; si c’est le cas, nettoyer soigneusement la surface avec des détergents et des 
machines de nettoyage adéquats, puis laisser le support sécher et vérifier s’il y a davantage de remontées 
d’huile à la surface; dans ce cas, répéter le nettoyage. 

			�   Une fois nettoyée, la surface doit être grenaillée. Dans certains cas, il est impossible d’obtenir un support 
propre, car la surface est presque saturée d’huiles. Dans cette situation, il est conseillé de laver la surface le 
mieux possible et de la scarifier pour éliminer le support contaminé. Ne pas utiliser de solvants, car ils diluent 
les huiles en les faisant pénétrer plus profondément dans le béton. 

				  

			 

			�   Lorsque les contaminants sont du sang, des graisses animales, du lait ou des composés organiques provenant 
de produits alimentaires, il y risque également d’y avoir une croissance bactérienne au plan de joint qui peut 
nuire grandement à l’adhérence de l’enduit au support. Dans ce cas, accorder plus d’attention au nettoyage 
avec des détergents appropriés, suivi d’une élimination mécanique.

			�   Il ne faut pas oublier que dans tous les cas, une préparation mécanique intense (par exemple : grenaillage fort 
ou scarification) est toujours nécessaire!

			�   Il est presque impossible d’avoir la certitude que chaque contaminant a été éliminé. Il est toujours recommandé 
de procéder à un test sur place pour confirmer la méthode de préparation et vérifier le résultat final. 

			�   Les flammes peuvent provoquer des épaufrures et peuvent endommager le béton (des fumées dangereuses 
ou un incendie à part entière peuvent également en résulter) et ne doivent donc pas être utilisées. 

2.3  Supports non cimentaires

		  2.3.1	 Carreaux
				�    En règle générale, tous les supports carrelés doivent être enlevés avant l’application des systèmes de 

revêtements de sol Mapefloor CPU.

				�    La remise à neuf des sols carrelés est généralement entreprise en raison de défaillances des joints, de 
carreaux détachés, d’un support contaminé, etc. De telles conditions ne procurent pas un support sain 
pour les chapes Mapefloor CPU, et finiront par entraîner la défaillance du sol remis à neuf.

 				�    Dans le cas exceptionnel où un sol carrelé doit être remis à neuf à l’aide d’une chape Mapefloor CPU sans 
joints, les supports carrelés doivent être résistants, sains et solides. Les carreaux doivent avoir une bonne 
adhérence à leur support; la valeur minimale de résistance à l’arrachement de 1,5 N/mm² est toujours 
valable. Les carreaux détachés doivent être enlevés, et la zone réparée avec des ciments-colles ou des 
mortiers à base de résine. Il est impossible de s’assurer que tous les carreaux ont une bonne adhérence 
au support ou que tous les carreaux non adhérés ont été enlevés. La meilleure solution consiste donc à 
enlever tous les carreaux, si possible. 

				�    Une vérification rapide pourrait être effectuée à l’aide d’une petite boule d’acier, d’un marteau ou d’une 
barre de fer. La boule roule sur la surface des carreaux; le marteau ou la barre sont traînés sur le sol. En 
écoutant le son qu’ils produisent, il est possible de trouver n’importe quel carreau non adhéré.

Exemple typique de surface endommagée 
et imprégnée d’huile

Section 2 : Analyse préliminaire des sols
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				�    Le coulis des joints de carreaux pourrait être très endommagé; il y a donc un risque que des contaminants aient 
pénétré à travers les joints et aient atteint le ciment-colle d’assise. Ce fait doit être pris en considération lors du 
revêtement de carreaux.

		  2.3.2	 Pierre naturelle
				�    La pierre naturelle doit être traitée et considérée comme les carreaux de céramique mentionnés ci-dessus et 

devrait être enlevée. La pierre naturelle est généralement employée dans les bâtiments publics et administratifs; 
il ne devrait donc y avoir aucun risque de contamination de la surface.

				    Consulter les Services techniques de MAPEI pour obtenir des recommandations relatives à la pierre. 

		  2.3.3	 Asphalte
				    Toutes les surfaces en asphalte doivent être enlevées avant d’appliquer des produits de la gamme Mapefloor CPU.

				�    L’application sur l’asphalte est également problématique, car il n’est pas possible de garantir la meilleure 
adhérence de tout système à base de résine sur celui-ci. L’asphalte peut être très poreux ou non, et il se ramollit 
à mesure que la température augmente. L’application d’un système rigide sur l’asphalte (comme Mapefloor 
CPU/HD, Mapefloor CPU/RT, Mapefloor CPU/MF ou Mapefloor CPU/SBF, et Mapefloor CPU/TC) doit être évitée. 

				�    Dans certains cas, après un fort traitement de grenaillage, certains systèmes de polyuréthane pourraient être 
appliqués, mais un test sur place permettant de confirmer la compatibilité avec le support et avec l’utilisation 
prévue est obligatoire.

		  2.3.4	 Anciens enduits à base de résine
				�    Un enduit de résine existant pourrait constituer un support parfait pour une nouvelle application de résine. 

L’ancien doit être parfaitement adhéré sur le support et doit avoir la résistance mécanique minimale requise 
pour une dalle de béton. Les zones endommagées doivent être enlevées et réparées.

				�    Les supports existants recouverts de résine qui nécessitent une remise à neuf doivent être soigneusement 
évalués dans tous les cas.  

				    Les zones à problèmes seront généralement :

				    • les fissures existantes dans le sol qui doivent être évaluées pour le mouvement;

				    •	les enduits décollés ou usés;

				    • les enduits cloqués.

				�    En général, si le support est sain et que les fissures et les zones endommagées ont été réparées, un traitement 
mécanique de la surface par meulage pour les chapes de résine autolissantes ou, de préférence, par grenaillage 
pour les chapes minces de résine permettra d’éliminer la saleté et la contamination en ouvrant la texture de la 
surface, selon le profil de surface recommandé pour chaque type de produit Mapefloor CPU (par exemple : par 
meulage au diamant, grenaillage ou scarification).

				�    Après le dépoussiérage, la nouvelle résine peut être appliquée directement sur la surface. Toutes les résines ne 
sont pas compatibles entre elles. Il est impossible de savoir à l’avance si la nouvelle résine adhérera à l’ancienne; 
il existe simplement une règle générale décrite ci-dessous :

	
	

Il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit pas d’une règle universelle! Il est donc conseillé de procéder  
à un test sur le chantier afin de confirmer la compatibilité.

NOUVELLE RÉSINE ANCIENNE RÉSINE VALABLE

Époxy Époxy Oui

Époxy Polyuréthane Non recommandé

Polyuréthane Polyuréthane Oui

Polyuréthane Époxy avec épandage Oui

Polyuréthane/ciment Époxy Oui, avec un apprêt

Polyuréthane/ciment Polyuréthane Oui, avec un apprêt

Section 2 : Analyse préliminaire des sols
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2.3.5	 Autres types de supports
			�   Même rarement, il est possible de trouver d’autres types de supports comme du vinyle, du linoléum ou du 

caoutchouc en feuille, du textile, des sols en bois, des sols en acier, des chapes à base de ciment et d’asphalte, etc.

			�   Tous les revêtements souples et textiles ainsi que leurs adhésifs doivent être totalement enlevés. Le bois garantit une 
très bonne adhérence, mais il s’agit d’un support flexible et hygroscopique doté d’un fort potentiel de mouvement. 
Tous les autres types de supports possibles doivent être évalués au cas par cas.

2.4 	 Logistique sur le chantier
Vérifier la présence d’électricité à proximité des zones d’application. Le courant doit être suffisant pour les machines de 
préparation de surface, les aspirateurs, les équipements de mélange, l’éclairage artificiel, l’éventuel système de chauffage, 
etc. Autrement, un générateur portatif doit être utilisé. L’électricité est nécessaire! Il ne faut jamais mélanger les résines à 
la main. Dans certains cas, lorsque des produits à base d’eau sont employés, un approvisionnement en eau est également 
nécessaire.

Toutes les résines doivent être entreposées dans un endroit couvert, protégé, sec et frais. Une température se situant 
entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F) ainsi qu’une humidité relative inférieure à 85 % constituent les meilleures conditions. 
Laisser les matériaux s’acclimater à la température ambiante pendant au moins 24 heures.

Vérifier l’accessibilité au chantier et à l’aire d’application : disponibilité d’un chariot élévateur pour le déchargement des 
palettes, d’une zone de récupération des matériaux jetables tels que les boîtes vides, les ordures, les déchets issus de la 
préparation de surface, etc.

Section 2 : Analyse préliminaire des sols
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Section 3 : Activités préliminaires

3.1  Traitement de la surface
Mapefloor CPU/HD et Mapefloor CPU/RT sont des chapes applicables en une épaisseur de 6 à 9 mm (1/4" à 3/8"). Ils 
conviennent aux surfaces endommagées lorsque le traitement mécanique qui doit être employé pour éliminer les 
contaminants peut donner une surface très rugueuse.

La meilleure façon de préparer la surface du sol pour l’application de Mapefloor CPU/HD ou de Mapefloor CPU/RT est soit 
le grenaillage soit la scarification, pour obtenir une valeur de profil de surface comprise entre CSP 6 et CSP 9 selon l’ICRI.

Mapefloor CPU/MF est une chape applicable en une épaisseur moyenne à élevée, d’au moins 3 à 6 mm (1/8" à 1/4"). La 
meilleure façon de préparer la surface du sol pour l’application de Mapefloor CPU/MF est le traitement par grenaillage 
pour obtenir une valeur de profil de surface comprise entre CSP 4 et CSP 7 selon l’ICRI.

Mapefloor CPU/SBF est une chape applicable en une épaisseur moyenne, d’au moins 4,5 à 6 mm (3/16" à 1/4"). Il convient 
aux surfaces endommagées lorsque le traitement mécanique qui doit être employé pour éliminer les contaminants peut 
donner une surface très rugueuse.

La meilleure façon de préparer la surface du sol pour l’application de Mapefloor CPU/SBF est soit le grenaillage soit la 
scarification, pour obtenir une valeur de profil de surface comprise entre CSP 4 et CSP 7 selon l’ICRI. 

 

Pour résumer, le tableau ci-dessus indique les profils de surface de béton minimum et maximum recommandés pour 
l’application des différents produits Mapefloor CPU.

Profils de surface de béton 
selon la directive technique 
n° 310.2R-2013 de l’ICRI

Épaisseur de pellicule sèche de l’application selon BS 8402 Partie 6

Scellant 
pour sol

Enduit 
pour sol

Enduit en couche épaisse
Revêtement 
appliqué par 

coulée

Revêtement de sol fluide et résistant

Revêtement de sol en chape

Enduit multicouche Revêtement de sol résistant en chape

0 mm 0,15 mm 0,30 mm 0,60 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm

CSP 1 Décapage à l’acide

CSP 2 Meulage

CSP 3 Grenaillage léger

CSP 4 Grenaillage moyen

CSP 5 Grenaillage moyen-intense

CSP 6 Grenaillage intense

CSP 7 Grenaillage intense

CSP 8 Grenaillage extrême Peut également être obtenu par bouchardage

CSP 9 Grenaillage extrême Peut également être obtenu par bouchardage

SYSTÈME CSP MIN. CSP MAX.

Mapefloor CPU/HD CSP 6 CSP 9

Mapefloor CPU/RT CSP 6 CSP 9

Mapefloor CPU/MF CSP 4 CSP 7

Mapefloor CPU/SBF CSP 4 CSP 7

Mapefloor CPU/COVE CSP 3 CSP 6

Mapefloor CPU/TC CSP 2 CSP 3
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	3.1.1	 Meulage au diamant
		�  Le meulage au diamant n’offre pas une texture de surface suffisante pour l’application des chapes Mapefloor 

CPU, et ne doit pas être utilisé, sauf s’il est suivi d’un grenaillage intensif ou d’un bouchardage. Le meulage au 
diamant ne convient que pour rendre la surface rugueuse jusqu’à un CSP de 2, lorsqu’il est effectué sur des 
chapes Mapefloor CPU existantes qui nécessitent une couche d’entretien avec Mapefloor CPU/TC, ou sur une 
dalle de béton. 

		�  Le meulage au diamant doit être effectué avec des machines appropriées utilisant un disque diamanté abrasif 
comme le montre l’image ci-dessous :

		�  Ce traitement enlève une fine couche de la surface du sol et rend la surface propre, légèrement absorbante et 
texturée. Il s’agit de la solution idéale pour les surfaces de sol non contaminées et non endommagées.

		�  Le meulage au diamant convient également aux carreaux de céramique et à la pierre. Sur les carreaux, le mieux 
est d’effectuer préalablement un meulage au diamant (qui préparera toute la surface), suivi d’un grenaillage qui 
nettoiera parfaitement tous les joints des carreaux et rendra la surface rugueuse.

Les anciens enduits à base de résine solides et adhérents peuvent être traités à l’aide d’un meulage 
léger au diamant, ou de disques de papier abrasif. Le meulage au diamant doit être utilisé avec 
précaution, car il peut chauffer la surface de la résine, ce qui peut lui causer certains dommages.

Section 3 : Activités préliminaires
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		  3.1.2	 Grenaillage
				�    Le grenaillage doit être effectué avec des machines appropriées et en utilisant de la grenaille d’acier abrasive. 

L’équipement doit être relié à un puissant aspirateur qui enlève presque toute la poussière pendant le 
processus. La puissance de grenaillage peut être réglée en choisissant la quantité d’abrasifs à utiliser et la 
vitesse d’alimentation des équipements. Une basse vitesse et une grande quantité d’abrasifs rendent la surface 
du sol très rugueuse. Augmenter la vitesse ou réduire la quantité d’abrasifs permet de réduire la rugosité. 

				�    Le grenaillage crée un profil de surface texturé ouvert; il s’agit donc de la meilleure méthode pour une 
adhérence parfaite des couches minces et moyennes. Cependant, il peut aussi créer des défauts de surface 
comme des trous, des fissures, des rugosités, etc., qui peuvent augmenter la consommation de matériaux.

				�    Toujours s’assurer que la surface du sol est exempte d’huile, de graisse, de particules qui se détachent, de 
contaminants, de laitance de ciment ou de toute substance pouvant réduire l’adhérence. Avant l’application 
des chapes Mapefloor CPU, enlever tous les restes d’abrasifs d’acier et de poussière à l’aide d’un aspirateur.

				�    Le grenaillage crée un profil de surface texturé ouvert; il s’agit donc d’une très bonne méthode pour une 
adhérence parfaite. Cependant, il peut aussi créer des défauts de surface comme des trous, des fissures, des 
rugosités, etc., qui doivent être réparés ou nivelés avant l’application de la prochaine couche. 

Traitement par grenaillage sur des carreaux et sur de vieilles surfaces de béton

Le traitement par grenaillage a rendu les fissures plus profondes et plus larges et a éliminé tous 
les morceaux détachés et friables.

Section 3 : Activités préliminaires
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		  3.1.3	 Scarification
				�    Le traitement de fraisage consiste en une série de disques en acier trempé tournant librement le long de 

plusieurs axes qui, à leur tour, tournent horizontalement autour d’un axe principal et sont entraînés par une 
machine relativement lourde. 

				�    Le traitement de scarification rend la surface très rugueuse; il s’agit donc de la meilleure méthode d’assurer 
une très bonne adhérence des chapes en couches épaisses. Cependant, ce traitement peut, dans certains cas, 
créer des problèmes de surface en raison de la contrainte intense et continue due à l’écaillage. 

				    Avant l’application des chapes Mapefloor CPU à usage intense, enlever toute la poussière à l’aide d’un aspirateur. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

				�    Des rainures de fixation doivent être créées afin d’empêcher le retroussement de la chape pendant le 
durcissement et afin de répartir les contraintes mécaniques et thermiques. Utiliser une scie à double lame 
connectée à un aspirateur industriel; les rainures doivent être deux fois plus larges et deux fois plus profondes 
que la chape de mortier à appliquer.

				�    Les rainures de fixation doivent être créées autour du périmètre de l’aire d’application, près des murs, colonnes, 
plinthes, canaux de drainage, sous-sols, etc., ou dans toute situation représentant une discontinuité de la chape. 
Elles doivent également être créées aux joints de reprise, à la fin de chacune des applications. La distance à 
partir du bord de la chape finie peut être d’environ 5 à 10 cm (2" à 4").

Section 3 : Activités préliminaires
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3.2 	 Fissures, trous, joints et défauts de surface
Le béton faible dans des zones limitées doit être entièrement enlevé, manuellement ou mécaniquement. Tous 
les trous, fissures et autres défauts semblables doivent être totalement exposés. Utiliser des marteaux-pilons, des 
marteaux-burineurs, des machines à meuler, etc.

Ensuite, les petits défauts doivent être réparés avec des produits époxydes, tels que le mortier époxyde Mapefloor EP 19 [NA] 
ou Mapefloor EP 20 [NA]. La chape Mapefloor CPU peut également être employée pour réparer les trous et les zones 
où des carreaux ont été enlevés, que celles-ci soient étroites ou remplies d’agrégats grossiers (3 à 5 mm [1/8" à 1/5"]). Le 
produit doit avoir suffisamment durci avant l’application de la chape finale.

Les joints statiques peuvent rester vides afin qu’ils 
soient employés en tant que rainures de fixation. Les 
joints dynamiques doivent être scellés pour éviter que le 
matériau ne s’y écoule pendant l’application. Pour  
ce faire, il est possible d’utiliser Mapefloor I 900 [NA] 
ou Primer SN MC [NA] mélangé avec Additix MC PE [NA] 
jusqu’à l’obtention d’une consistance hautement 
thixotropique, semblable à du mastic. Cette solution 
convient également au remplissage des fissures, 
pores, vides, etc., mais uniquement si le support est 
suffisamment sec.

Tous les joints dynamiques ou les joints où du mouvement est prévu doivent être respectés et reflétés sur la surface 
une fois que la chape Mapefloor CPU a été appliquée et a durci. Les nouveaux joints seront créés dans la même position 
que les joints existants. Il est possible de détecter la position des anciens joints en insérant un clou lors du scellement 
préliminaire effectué avec le coulis époxyde mentionné ci-dessus. Retirer tous les morceaux faibles et friables, puis les 
réparer avec les chapes Mapefloor CPU.

 
Le fait d’insérer un clou dans l’ancien joint et de marquer sa ligne sur le mur 
est utile pour tracer la nouvelle ligne à scier afin de créer le nouveau joint.

Dans les zones particulièrement fragiles ou les surfaces où différents 
matériaux sont présents (par exemple les carreaux de céramique et les 
ragréages de ciment), l’application de Mapefloor I 900 ou de Primer SN, 
renforcée par un treillis de fibre de verre et suivie d’un épandage complet de 
quartz, est la meilleure façon d’effectuer une réparation appropriée lorsque 
cela est nécessaire.

Il est facile de remplir les fissures et les joints avec Mapefloor I 900 ou Primer SN modifié 
avec Additix PE. L’emploi d’un treillis intégré est utile, mais pas toujours nécessaire. Ne 
pas utiliser si la chape est exposée à une contrainte thermique.

Section 3 : Activités préliminaires
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3.3 	 Aire de mélange
Choisir une zone appropriée pour procéder au mélange. Il doit 
être effectué proche de l’aire d’application et de l’alimentation 
électrique, afin de réduire la longueur des câbles et de 
diminuer le risque d’accidents liés au trébuchement. L’aire doit 
être adéquatement protégée par des cartons, des feuilles de 
polyéthylène ou d’autres revêtements de protection, le tout 
bien fixé au sol avec du ruban adhésif, afin d’éviter d’être salie.

Le stock de produits Mapefloor CPU qui sera employé au cours 
de la journée doit être placé à proximité de l’aire de mélange.

Prévoir suffisamment d’espace pour l’accumulation et la 
manipulation des bombes aérosol et sacs vides.

Si possible, il est pratique de placer une unité d’extraction de la 
poussière (un simple tube d’aspirateur suffira) près du point de 
mélange afin d’éviter que la poussière provenant de l’ajout des 
composants en poudre ne contamine les zones environnantes.

3.4 	 Conditions ambiantes et conditions de la surface
La température de l’air et de la surface, ainsi que l’humidité relative de l’air doivent être vérifiées. S’assurer qu’il n’y a pas 
de possibilité de condensation sur le support ni sur le produit non durci une fois celui-ci appliqué. La condensation peut 
influer sur le temps de prise et l’aspect esthétique de la surface. Le support doit se situer à au moins 2,8 °C (5 °F) au-dessus 
du point de rosée pour réduire le risque de condensation. (Voir le tableau ci-contre.) Les conditions ambiantes et celles de 
la surface doivent être vérifiées au moins 3 fois par jour, soit le matin, le midi et l’après-midi.

Par exemple : la température de l’air est d’environ 24 °C (75 °F) – l’humidité relative de l’air est de 55 % (disons 60 %) – le 
point de rosée est à 15,7 °C (60,3 °F). Pour éviter toute condensation, la surface du sol doit être au moins à 18,5 °C (65,3 °F).

Section 3 : Activités préliminaires
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En hiver, le risque de condensation est plus élevé. Il est suggéré d’utiliser des déshumidificateurs appropriés afin de 
réduire l’humidité relative de l’air. La température ambiante influe également sur la vitesse de réaction de la résine. 
Une température ambiante élevée augmente cette vitesse et réduit le temps d’emploi du matériau. Au contraire, une 
température basse réduit la vitesse de réaction et augmente le temps d’emploi.

De plus, une température basse augmente la viscosité du matériau, ce qui en réduit l’ouvrabilité, alors qu’une 
température plus élevée augmente l’ouvrabilité. La température adéquate pour appliquer les produits Mapefloor 
CPU se situe entre 8 °C et 30 °C (46 °F et 86 °F).

Si un chauffage ambiant est nécessaire, ne pas employer de chauffage au gaz, à l’huile ou à d’autres combustibles 
fossiles qui produisent à la fois de grandes quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d’eau, ce qui pourrait nuire 
au fini. N’utiliser que des systèmes de chauffage électrique à air pulsé. L’application de résines lors d’une hausse de 
température augmentera le risque de formation de trous d’épingle. La valeur maximale de l’humidité relative de l’air 
est de 85 %.

Exigences relatives à l’application
Aucun enduit ne doit être appliqué si la température de la surface n’est pas  

à au moins 2,8 °C au-dessus du point de rosée

Temp. de l’air Température du point de rosée en degrés Celsius avec une humidité relative (%) de :

Celsius 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 – - 27,9 - 20,2 - 15,4 - 12 - 9,2 - 6,8 - 4,8 - 2,8 - 1,4 0

1 – - 27,2 - 19,3 - 14,5 - 11,1 - 8,2 - 5,8 - 3,8 - 1,9 - 0,4 1

2 – - 26,4 - 18,5 - 13,7 - 10,2 - 7,3 - 5 - 2,8 - 1 0,6 2

3 – - 25,6 - 17,7 - 12,9 - 9,4 - 6,4 - 4,1 - 1,9 0,1 1,5 3

4 – - 24,8 - 16,8 - 12 - 8,5 - 5,5 - 3,1 - 1 0,8 2,5 4

5 – - 24 - 15,9 - 11,2 - 7,6 - 4,6 - 2,2 - 0,1 1,8 3,5 5

6 – - 23,1 - 15 - 10,3 - 6,6 - 3,7 - 1,3 0,8 2,8 4,5 6

7 – - 22,3 - 14,2 - 9,4 - 5,7 - 2,8 - 0,4 1,8 3,8 5,5 7

8 – - 21,6 - 13,5 - 8,5 - 4,8 - 1,8 0,6 2,3 4,8 6,5 8

9 – - 21 - 12,8 - 7,6 - 3,8 - 0,8 1,6 3,8 5,8 7,4 9

10 – - 20,2 - 12 - 6,7 - 2,9 0,1 2,5 4,8 6,8 8,4 10

11 – - 19,5 - 11,1 - 5,9 - 2 0,9 3,5 5,7 7,8 9,4 11

12 – - 18,7 - 10,2 - 5 - 1,2 1,7 4,4 6,6 8,7 10,4 12

13 – - 17,9 - 9,4 - 4,2 - 0,3 2,6 5,3 7,5 9,7 11,4 13

14 – - 17,2 - 8,6 - 3,3 0,6 3,5 6,2 8,5 10,6 12,3 14

15 – - 16,4 - 7,8 - 2,4 1,5 4,5 7,2 9,5 11,6 13,3 15

16 – - 15,7 - 6,9 - 1,5 2,4 5,5 8,1 10,5 12,6 14,3 16

17 – - 14,9 - 6 - 0,7 3,3 6,5 9,1 11,5 13,5 15,3 17

18 – - 14,1 - 5,2 - 0,2 4,2 7,4 10,1 12,4 14,5 16,3 18

19 – - 13,2 - 4,5 1 5,1 8,3 11 13,4 15,4 17,3 19

20 – - 12,5 - 3,6 1,9 6 9,3 12 14,3 16,4 18,3 20

21 – - 11,7 - 2,8 2,7 6,8 10,2 12,9 15,3 17,4 19,3 21

22 – - 11 - 2 3,6 7,7 11,1 13,9 16,3 18,3 20,3 22

23 – - 10,3 - 1,2 4,5 8,6 12,1 14,7 17,2 19,3 21,2 23

24 – - 9,6 - 0,3 5,4 9,5 12,9 15,7 18,2 20,3 22,2 24

25 – - 8,8 0,5 6,3 10,4 13,8 16,7 19,2 21,3 23,2 25

26 – - 8 1,3 7,1 11,3 14,8 17,7 20,2 22,3 24,2 26

27 – - 7,3 2,1 7,9 12,2 15,8 18,5 21 23,2 25,2 27

28 – - 6,5 3 8,7 13,1 16,7 19,5 22 24,2 26,2 28

29 – - 5,7 3,8 9,6 14 17,5 20,4 23 25,2 27,2 29

30 – - 5 4,6 10,5 14,9 18,4 21,4 24 26,2 28,2 30

Section 3 : Activités préliminaires
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Section 4 : Application du système

L’application la plus optimale doit être réalisée lorsque la température de Mapefloor CPU se situe entre 15 °C et 25 °C  
(59 °F et 77 °F). La température du matériau influe sur la viscosité et la facilité de mélange et d’application. 

La température du matériau influence également le temps d’emploi et de durcissement. Le matériau durcit plus 
rapidement, mais doit être appliqué rapidement.

À basse température, les matériaux deviennent très épais et visqueux et sont difficiles à niveler ou à lisser, tandis qu’à 
des températures élevées, la vitesse de réaction rend difficile le maintien d’une bande humide et le produit forme 
rapidement un joint de reprise.

Si la température ambiante d’un chantier est proche de 10 °C (50 °F), il est judicieux de créer une aire d’entreposage et 
de mélange séparée et isolée, comme la tente illustrée sur la photo, dans laquelle un système de chauffage procure 
une température ambiante se situant entre 18 °C et 20 °C (64 °F et 68 °F).

4.1  Mélange
Afin d’améliorer les caractéristiques d’application, il est recommandé d’agiter ou de remuer les composants A et B 
vigoureusement, soit à la main dans le contenant d’origine ou à l’aide d’un mélangeur électrique. Verser la Partie A de 
Mapefloor CPU dans un contenant approprié, puis y ajouter la Partie B et mélanger à l’aide d’un mélangeur électrique 
à basse vitesse (300 à 400 tr/min) pendant environ 30 secondes, jusqu’à obtention d’un mélange homogène beige. 
Ajouter graduellement Mapecolor CPU (le sac de poudre à pigments pour chaque trousse A+B de Mapefloor CPU/HD,  
Mapefloor CPU/MF, Mapefloor CPU/RT et Mapefloor CPU/SBF) puis ajouter lentement et graduellement toute la partie C  
sur une période d’au moins 15 à 20 secondes. Pendant le processus de mélange, gratter les côtés et le fond du 
contenant avec une truelle plate ou droite au moins une fois pour assurer un mélange complet. Les composants à 
base de résine du produit peuvent être mélangés avec un mélangeur électrique manuel, car les Parties A et B sont 
liquides. La préparation du mélange de mortier nécessite des mélangeurs robustes tels qu’un mélangeur Ted Baugh, 
un mélangeur à tambour rotatif, des mélangeurs à double axe à action forcée, etc. Mélanger à basse vitesse (300 à  
400 tr/min) pendant au moins 2 à 2,5 minutes jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

Afin de mélanger Mapefloor CPU/COVE et Mapefloor CPU/TC, procéder de façon similaire, mais ajouter Mapecolor Paste.

Un approvisionnement continu en matériau fraîchement mélangé constitue un facteur clé de succès pour garantir 
un achèvement adéquat des travaux. À titre indicatif, les temps de mélange en fonction de la température sont tels 
qu’indiqués dans le tableau ci-contre.
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VITESSE DE MÉLANGE 8 HEURES

Température
Temps entre les 
mélanges (min)

Temps de  
mélange (min)

Nombre de 
mélanges par 

heure

Mélanges  
par jour

25 °C à 30 °C

(77 °F à 86 °F)

2,5 2 24 192

3 2,5 20 160

20 °C à 25 °C

(68 °F à 77 °F)

3,5 3 17,1 137,1

4 3,5 15 120

15 °C à 20 °C

(59 °F à 68 °F)

4,5 4 13,3 106,7

5 4,5 12 96

10 °C à 15 °C

(50 °F à 59 °F)

5,5 5 10,9 87,3

6 5,5 10 80

À des températures plus élevées, les temps de mélange peuvent être légèrement raccourcis grâce à la viscosité 
plus faible, ce qui facilite le processus de mélange et compense les temps de réaction plus rapides. De même, à des 
températures plus basses, les temps de mélange doivent être légèrement augmentés pour améliorer le résultat du 
mélange et, grâce au temps de réaction retardé, cela ne nuit pas au processus de mélange.

				  

Un point très important est de procéder au mélange dans des contenants propres pour chaque mélange. Non 
seulement les matériaux restants des mélanges précédents peuvent apparaître comme des grumeaux durcis dans 
les mélanges successifs, mais comme la réaction est exothermique, le contenant est chauffé progressivement, ce qui 
réduit la durée de vie des mélanges successifs. 

				     
				    Choses à ne pas faire :
				    • Ne pas utiliser de malaxeur à haute vitesse.

				    • Ne pas trop mélanger le produit afin d’éviter d’emprisonner de l’air.

				    • Ne pas modifier les proportions de mélange des parties A, B et C ainsi que de la poudre à pigments.

				    • Ne pas diluer les matériaux.

				    •	�Ne pas mélanger plus de matériau que ce qui peut être appliqué pendant le temps d’emploi à l’aide des 
ressources disponibles.

				    •	Ne pas mélanger les matériaux ayant été entreposés en plein soleil ou dans des conditions de gel.
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		  4.1.1	 Apprêt
				�    Avant l’application de Mapefloor CPU/MF, la surface du support doit être saine et exempte de pores. Mapefloor 

CPU/MF peut d’abord être appliqué sous forme de couche éraflée, d’une épaisseur de 1,5 mm (1/16"), qui 
permettra de sceller la surface, de combler les irrégularités et d’améliorer l’aspect de la couche finale. Pour 
ce faire, il est préférable d’employer une truelle droite. La couche éraflée doit être complètement durcie avant 
l’application de la couche suivante de Mapefloor CPU/MF. Laisser sécher au moins 12 heures à 20 °C (68 °F) 
avant d’appliquer la couche d’usure.

				�    Lorsque le sol de béton nécessite un léger renforcement de la surface, il est possible d’appliquer Primer SN en 
1 ou 2 couches, au rouleau, à la raclette ou à la truelle d’acier, et d’y épandre du sable de silice quartzique sec et 
propre d’une granulométrie de 32 mesh.

				�    Avant l’application du mortier pour plinthes à gorge et de finition Mapefloor CPU/COVE, apprêter la surface 
avec Primer SN mélangé selon les instructions de sa fiche technique. L’apprêt devrait être collant au toucher 
lors de l’application de Mapefloor CPU/COVE.

		  4.1.2	 Chapes de mortier robustes – systèmes Mapefloor CPU/HD et Mapefloor CPU/RT
				�    Verser Mapefloor CPU/HD ou Mapefloor CPU/RT mélangé et l’étendre à l’aide d’une truelle d’acier. L’utilisation 

d’une boîte d’épandage, d’un râteau forgé ou d’une raclette calibrée peut rendre l’application plus rapide et 
l’épaisseur plus facile à contrôler. 

				�    Le fait de maintenir un approvisionnement constant en matériau mélangé et de le placer efficacement 
permettra de conserver une bande humide permettant de réduire les différences inévitables entre les lots/les 
mélanges frais et le matériau qui commence déjà à sécher et à prendre. 

				�    Une fois le matériau étendu, lisser légèrement la surface avec une truelle d’acier à coins ronds pour éliminer 
les joints entre les coulées ou les marques de raclette d’acier et de raclette calibrée. Il est possible de passer 
légèrement un rouleau à poils courts ou à fibres texturées (juste une fois ou au maximum deux fois), pour 
enlever les petites marques de truelle et rendre la couleur et la texture de la surface un peu plus homogène.
�Une utilisation excessive du rouleau fait monter la résine sur la surface, ce qui réduit la propriété antidérapante 
et augmente le risque de trous d’épingle.

				�    Étant donné la présence d’agrégats grossiers en surface, il est recommandé de créer au préalable les plinthes 
à gorge à l’aide de Mapefloor CPU/COVE, afin d’éviter un aspect irrégulier de la surface de la plinthe lorsque la 
truelle courbe passe sur la surface riche en agrégats.

		  4.1.3	 Chape autolissante lisse – système Mapefloor CPU/MF
				�    Verser Mapefloor CPU/MF mélangé et l’étendre à l’aide d’une longue truelle à côté plat ou d’une truelle dentelée. 

L’emploi d’une truelle dentelée facilite le contrôle de l’épaisseur d’application, mais peut laisser des traces plus 
visibles avec les couleurs claires. Dans ce cas, pour enlever les traces, il est conseillé de finir le lissage de la 
surface avec le côté plat de la truelle. 

				�    Immédiatement après avoir appliqué la chape, utiliser rapidement un rouleau à pics afin de contribuer à 
l’élimination de l’air dans la chape. Veiller à ne pas trop utiliser le rouleau lorsque la chape commence à prendre, 
car des marques visibles apparaîtront.

				�    Le fait de maintenir un approvisionnement constant en matériau mélangé à proximité et de le placer 
efficacement permettra de conserver une bande humide permettant de réduire les différences inévitables 
entre les lots/les mélanges frais et le matériau qui commence déjà à sécher et à prendre.

		  4.1.4	 Chape antidérapante avec épandage – système Mapefloor CPU/MF ou Mapefloor CPU/SBF
				�    Si une surface texturée antidérapante est requise, il est nécessaire de procéder à un épandage complet de 

sable quartzique (sable de silice propre et sec d’une granulométrie de 32 ou de 24 mesh) sur la couche de 
Mapefloor CPU/MF ou de Mapefloor CPU/SBF, selon la texture requise. D’autres types d’agrégats, tels que le 
corindon ou l’oxyde d’aluminium blanc, peuvent être utilisés pour répondre à des exigences plus strictes en 
matière de résistance à l’abrasion.

				�    Dans ce cas, l’utilisation de l’apprêt ou de la couche éraflée n’est pas nécessaire, car la surface de la couche 
de Mapefloor CPU/MF ou Mapefloor CPU/SBF sur laquelle un épandage complet a été effectué ne présente 
généralement aucun trou d’épingle. L’application de Mapefloor CPU/MF ou de Mapefloor CPU/SBF est 
effectuée en une seule étape à l’aide d’une truelle dentelée. Du sable de silice quartzique propre et sec, d’une 
granulométrie de 32 ou de 24 mesh, est ensuite épandu sur le produit humide.

Section 4 : Application du système



21

				�    Une fois la couche de base durcie, enlever la majeure partie de l’excès de sable quartzique en balayant. Ensuite, 
gratter la surface à l’aide de disques de papier sablé ou avec une truelle droite, utilisée comme un rasoir, pour 
déloger tous les grains de quartz détachés ou mal adhérés. Enfin, enlever soigneusement tout le sable de 
quartz libre à l’aide d’un aspirateur.

				�    La finition en surface effectuée avec un agent de remplissage de pores consiste à appliquer une couche de 
Mapefloor CPU/TC sur la surface du sol et à étendre celle-ci en grattant la surface à l’aide d’une truelle droite en 
acier, puis à passer un rouleau à poils courts sur la surface.

4.2  Mortier pour détails et plinthes à gorge – Mapefloor CPU/COVE
Appliquer Mapefloor CPU/COVE alors que Primer SN, appliqué sur les supports, est encore collant au toucher. Utiliser 
un mélange des composants A et B de Mapefloor CPU/COVE comme solution de remplacement pour apprêter le 
support. Appliquer l’apprêt à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau, puis étendre immédiatement Mapefloor CPU/COVE, 
en appliquant une pression et en le façonnant à l’aide d’un outil de plastique ou de métal.

Une fois que Mapefloor CPU/COVE a durci, il est recommandé de l’enduire d’au moins une couche de Mapefloor 
CPU/TC pour sceller les pores et faciliter le nettoyage.

		  4.2.1	 Enduit et scellant – Mapefloor CPU/TC
				�    Pour assurer une meilleure répartition du produit, il est recommandé de verser Mapefloor CPU/TC sur le 

support et de l’étendre en une couche uniforme à l’aide d’un rouleau à poils courts ou moyens sur Mapefloor 
CPU/RT, Mapefloor CPU/HD ou Mapefloor CPU/MF lisse, ou avec une truelle d’acier ou une raclette si la surface 
à enduire est composée de Mapefloor CPU/MF ou de Mapefloor CPU/SBF sur lequel un épandage complet de 
sable quartzique a été effectué.

				�    Lors de l’application d’un enduit sur les murs ou dans les zones harmonisées entre les murs et les planchers ou 
autres éléments, appliquer le produit directement à l’aide d’un rouleau après avoir nettoyé la surface et éliminé 
toutes les traces de poussière. Appliquer deux couches du produit dans de telles zones.

				�    Mapefloor CPU/TC peut être traité à l’aide d’une deuxième couche, ou appliqué sur la surface d’autres produits 
de la gamme Mapefloor CPU dans les 48 heures suivant le durcissement de ceux-ci à 20 °C (68 °F). Des 
températures plus basses prolongent le délai d’attente, tandis que des températures plus élevées réduisent 
ce délai. Si le temps d’application n’est pas respecté, la surface devra être profilée mécaniquement. Il n’y a 
pas de délai pour l’application d’un enduit sur Mapefloor CPU/MF ou Mapefloor CPU/SBF une fois qu’il est 
complètement recouvert de sable quartzique, tant que la surface est propre et sans trace de poussière.

				�    Il est recommandé d’appliquer le produit afin que chacun des mélanges soit appliqué immédiatement après  
le mélange précédent pendant qu’il est encore humide et malléable afin de réduire les marques laissées par  
les joints. 

Section 4 : Application du système
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Section 5 : Détails

5.1  Joints
Tous les joints de mouvement doivent être reproduits jusqu’à la surface enduite (voir l’image C). Ils peuvent être ragréés 
avant l’application de revêtement et, une fois le revêtement durci, ils sont sciés dans la même position que les joints 
préexistants. 

Les joints de retrait, ainsi que tous les joints sciés et provoqués, doivent être statiques en théorie. Ils peuvent être ragréés 
et recouverts de Mapefloor CPU/HD, Mapefloor CPU/RT, Mapefloor CPU/MF ou de Mapefloor CPU/SBF (ils serviront de 
rainures de fixation); il ne devrait pas être nécessaire de les scier de nouveau (voir l’image A). S’il y a le moindre signe que 
ces joints pourraient bouger, ou en cas de doute, ils doivent être reproduits dans la chape comme les joints dynamiques 
susmentionnés (voir l’image B). Sinon, Mapefloor CPU/HD, Mapefloor CPU/RT, Mapefloor CPU/MF ou Mapefloor CPU/SBF 
sera endommagé par les mouvements.

Tous ces nouveaux joints devront être scellés avec un scellant polyuréthane tel que l’adhésif et scellant polyuréthane 
monocomposé, thixotropique et à durcissement rapide Mapeflex ® P1 SL de MAPEI, doté d’un module d’élasticité élevé 
pour le scellement des joints de dilatation et de distribution. Il est fortement recommandé d’appliquer une couche de 
Primer SN et d’insérer au préalable un boudin d’expansion de mousse de polyéthylène à alvéoles fermés, de section 
adéquate (25 % de plus que l’épaisseur nominale du joint), pour obtenir la profondeur requise et éviter que le scellant 
ne colle au fond du joint. 
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5.2  Canaux de drainage
Tous les raccords avec les canaux de drainage, les puisards, les bouches sélectives, etc. peuvent être effectués en réalisant 
une petite rainure de retenue sur le bord, deux fois plus profonde et plus large que l’épaisseur de la chape. Les terminaisons 
des bords de l’enduit doivent être traitées de la même manière. 

Si des dilatations différentes dues à des contraintes thermiques sont à prévoir – par exemple : dans le cas d’une installation 
de canaux préfabriqués – un joint scellé, comme montré sur l’image ci-dessous, réduira le risque de fissures entre l’enduit 
à base de résine et le canal de drainage (voir l’image D ci-contre). S’assurer d’utiliser l’agent d’encollage époxyde à 
module élevé Planibond® EBA avec un épandage complet de sable d’une granulométrie de 32 à 24 mesh le jour avant 
l’application d’un joint scellé autour du canal de drainage. Cela permettra d’assurer une adhérence mécanique entre le 
coffrage métallique et Planibond EBA.

5.3  Plinthes
Les plinthes à gorge de joints entre les sols et les murs sont probablement les détails les plus essentiels. Il pourrait y 
avoir des mouvements entre le sol et le mur. Dans ce cas, une plinthe rigide se fissurera probablement, de sorte qu’une 
plinthe préfabriquée installée sur la surface de l’enduit est préférable. 

Les plinthes à gorge rigides peuvent être créées avec Mapefloor CPU/COVE. Après le durcissement, afin de réduire leur 
porosité, elles doivent être peintes avec Mapefloor CPU/TC. Des rainures pour les plinthes à gorge contre le mur et le 
sol sont également obligatoires.

Étant donné la présence d’agrégats grossiers sur la surface de Mapefloor CPU/HD, de Mapefloor CPU/RT et de  
Mapefloor CPU/SBF, il est recommandé de créer au préalable les plinthes à gorge à l’aide de Mapefloor CPU/COVE, afin 
d’éviter un aspect irrégulier de la surface de la plinthe lorsque la truelle courbe passe sur la surface riche en agrégats.

Scellant (facultatif)

Matériau pour plinthes à gorge

Revêtement de sol
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Section 6 : Outils et équipement

Chaque installateur doit disposer d’un minimum d’outils et d’équipement nécessaires. 

Il est possible de louer des outils et de l’équipement pour la préparation des supports. Les éléments les plus couramment 
utilisés pour la préparation des supports sont la grenailleuse, le scarificateur et les machines à meuler équipées de 
disques diamantés. De petits outils de meulage, comme une bouchardeuse, sont souvent utilisés pour préparer les 
bords près du mur, des piliers, etc.

Outils minimums requis : thermomètre et humidimètre pour vérifier le point de rosée, balai et aspirateur, balance, deux 
agitateurs électriques munis d’une palette de mélange adéquate, contenants propres, chaussures à crampons, rouleaux 
à pointes, pinceaux et rouleaux à laine, truelles en acier et en caoutchouc, truelles dentelées, outils de nettoyage, etc.

Section 7 : Sécurité

Chaque installateur doit être muni d’équipements de 
santé et de sécurité tels que des gants, des lunettes de 
sécurité, des chaussures de sécurité, des respirateurs N95, 
un casque, etc., qu’il doit porter.

Tous les produits chimiques pour l’industrie de la 
construction doivent être manipulés conformément 
aux fiches techniques et de données de sécurité 
correspondantes, que l’on peut trouver sur notre site Web 
au www.mapei.ca. Pour obtenir des renseignements 
complémentaires ou plus détaillés, consulter ces documents.

Avant de commencer un nouveau chantier, prendre note 
de l’hôpital ou de la salle d’urgence à proximité.

Tous les contenants vides, les outils d’application usagés, la 
poussière et les déchets, les déchets de résine, etc., doivent 
être éliminés conformément à la réglementation locale.

Mélangeur à axe unique 
pour les Parties A et B

Mélangeur à double  
axe pour les Parties A, B  
et C, et la couleur pour  
Mapefloor CPU/HD, Mapefloor 
CPU/MF, Mapefloor CPU/RT  
et Mapefloor CPU/SBF

Seau  
mélangeur

Mélangeurs à action forcée Mélangeur à tambour rotatif Boîte d’épandage Raclette d’étalement
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Section 8 : Critères d’acceptabilité

Les enduits à base de résine pour planchers sont des systèmes 
appliqués sur le chantier. Le résultat esthétique final sera 
influencé par les conditions ambiantes, la compétence de 
l’installateur, la pollution ambiante, les insectes, le vent, l’état 
de la surface du sol, la pente et la planéité, etc.

Les chapes Mapefloor CPU sont des chapes d’une épaisseur 
moyenne à élevée. En fonction des facteurs mentionnés ci-
dessus, l’aspect de la surface peut ne pas être parfaitement 
homogène. Par exemple, la rugosité peut être légèrement 
différente à certains endroits, des marques d’outils d’application 
peuvent être visibles, la pente et la planéité peuvent être 
presque identiques à celles du support de béton, etc. 

Si ces aspects ne nuisent pas aux performances et aux propriétés 
techniques, le revêtement de sol doit être accepté.

Section 9 : Nettoyage et entretien

Tous les enduits à base de résine et les chapes cimentaires 
nécessitent un entretien adéquat. Le processus de nettoyage 
doit être effectué à l’aide de détergents et d’outils de nettoyage 
appropriés afin d’éliminer toute la saleté et les polluants présents 
sur la surface du sol. Tout déversement de produits chimiques 
agressifs (huiles, lubrifiants, etc.) doit être rapidement enlevé. 
Tout dommage mécanique doit être réparé immédiatement 
afin d’éviter la pénétration de liquide dans le support.

Les propriétés de la surface doivent être vérifiées à l’avenir; s’il 
y a des indices d’une diminution de ces propriétés, un nouveau 
traitement réalisé avec la même finition que celle utilisée 
précédemment pour la protection doit être effectué.

Des inspections d’entretien doivent être effectuées fréquemment, 
en fonction du type d’utilisation et des expositions présentes.

Un nettoyage et un entretien réguliers augmentent la durée 
de vie du sol traité, améliorent son apparence et réduisent sa 
capacité à ramasser la saleté. Les sols créés avec les systèmes 
Mapefloor CPU sont généralement faciles à nettoyer avec des 
détergents neutres ou avec des détergents alcalins dilués à une 
concentration de 5 % à 10 % dans l’eau. 

Pour de plus amples renseignements, consulter la déclaration 
spécifique sur la méthode d’entretien des revêtements de sol à 
base de ciment et de résine ainsi que le guide de référence de 
MAPEI « Mapefloor CPU : Directives d’entretien », que l’on peut 
trouver sur notre site Web au www.mapei.ca.

Des méthodes de nettoyage intensives et agressives conformes 
aux exigences du processus industriel concerné peuvent être 
mises en œuvre, y compris l’utilisation du nettoyage par jet 
de vapeur. De temps en temps, il peut y avoir une certaine 
décoloration due aux produits chimiques utilisés, sans que cela 
nuise davantage aux performances du revêtement de sol.
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